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Vodovody a kanalizace Kromériz, a.s.
Laboratof pitnych a odpadnich vod

L 1415

767 01 Kroméfiz, Kojetinska 3666/64

Zkusebnl laboratof &.1415 akreditovana CIA die CSN EN ISO/IEC 17025:2005
Laborator pitnych vod - pracovisté .1
Upravna vody Kroméfiz, Kojetinska 2833
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tel. 573 336 955
email: lab.uv@vak-km.cz

PROTOKOL O ROZBORU ¢. 844/2018

Zakaznik : Obec Zeranovice Odbérovy list &islo : P930/18
Zeranovice 1
769 01 Holesov Datum odbéru : 24.9.2018
Datum pfijmu : 25.9.2018
Matrice :  voda pitna dle vyhl. 252/04 Sb., Analyza zapoéata : 259.2018
Vzorkoval : Lejsal Martin Vak KM dle SOP171* Analyza ukonéena : 27.9.2018
Cislo vzorku _ Misto odbéru / Oznaéeni vzorku
P4243/18 OU - umyvadio
Cislo vzorku P4243/18
Ukazate| Vysledek Metoda Nejistota
poéty kolonii 22 °C KTJ/ml 0 SOP 103 * (CSN EN I1SO 6222) -
poéty kolonii 36 °C KTJ/ml 0 SOP 103a * (CSN EN IS0 6222) -
koliformni bakterie KTJ/100 0 SOP 111 * (Colilert-18/Quanti-Tray) -
Escherichia coli KTJ/100 0 SOP 111" (Colilert-18/Quanti-Tray) -
mikroskop. obraz-zivé org. jedinci/ml 0 SOP 108 (CSN 75 7711) -
mikroskop. obraz-pocet org.  jedinci/ml 0 SOP 109 (CSN 75 7711) -
abioseston % 2 SOP 108 (CSN 75 7713) -
elektricka konduktivita mS/m 456 SOP 124 * (CSN EN 27 888) +1%
pH - 8,78 SOP 125* (CSN 18O 10523) 1%
teplota pfi méfeni pH °C 25 SOP 125* (CSN IS0 10523) -
chlor volny mg/l 0,30 SOP 150 (CSN IS0 7393-2) -
pach pfijatelny SOP 138 (CSN EN 1622)
chut pfijateina SOP 138 (CSN EN 1622) -
barva mg/l Pt <5 SOP 122 (CSN EN ISO 7887) -
zékal ZF(t) <0,56 SOP 123 (CSN EN SO 7027) -
dusitany mag/l <0,02 SOP 130" (CSN EN 26 777) -
dusi¢nany mg/l 13,7 SOP 131" (CSN IS0 7890-3) +5%
amonne ionty mg/l <0,05 SOP 129 * (CSN ISO 7150-1) -
CHSK /Mn mg/l 04 SOP 127+ (CSN EN ISO 8467) +10%
Zelezo (Fe) mg/l 0,23 SOP 147 * (CSN EN ISO 5961) +20%
mangan (Mn) mg/l <0,03 SOP 147 * (CSN EN 1SO 5961) .

* Akreditovand zkoudka, akreditovany odbér vzorku, akreditovana subdoddvka. Pokud vzorek odebral zékaznik, nese za odbér vzorku odpovidnost
Vysledky se tykajl jen zkouSenych vzorkl. Zkoudky oznatené SOP 1xx jsou provédény na pracovidti 1, zkousky oznatené SOP 2xx jsou provéadény

na pracovidti 2, Kroméfiz Dolnozahradské 3300, Pouzivané méfidla jsou metrologicky navézana. Viysledky jsou uvadény s nejistotou méfeni,

vyjédFenou jako rozSifena kombinovana nejistota (k=2, pro hiadinu vyznamnosti 85%). V nejistoté neni zahrmuta nejistota vzarkovan!,

Protokol miZe byt reprodukovan pouze cely, v jinych pfipadech jen s pisemnym souhlasem laboratofe.

Protokol vystavil : Ing. Tomas Vojtek

V Kroméfizi dne : 8.10.2018

Vedouci laboratofe : Ing. Marie Chudéarkova
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Vodovody a kanalizace Kroméfiz, a.s.
767 01 Kroméfiz, Kojetinska 3666/64

HODNOCENI| VZORKU &. P 4243/18

podle vyhiasky 252/2004 Sb., kterou se hodnoti hygienické
poZadavky na pitnou vodu a teplou vodu.

Stanovené parametry Limit Stanoveno
poéty kolonii 22 °C KTJ/mi max. 200 MH 0
poéty kolonif 36 °C KTJ/ml max. 40 MH 0
koliformni bakterie KTJ/100 ml max. 0 MH 0
Escherichia coli KTJ/100 mi max. 0 NMH 0
mikroskop. obraz-Zivé org. jedinci/mi max. 0 MH 0
mikroskop. obraz-po&et org. jedinci/ml max. 50 MH 0
abioseston % max. 10 MH 2
elektricka konduktivita mS/m max. 125 MH 45,6
pH - 65-85 MH 8,76
teplota pfi méfeni pH °C 25
chlor voiny mg/l max. 0,30 MH 0,30
pach pfijatelny MH pfijatelny
chut pfijatelna MH pfijatelna
barva mg/l Pt max. 20 MH <5
zakal ZF(t) max. § MH <0,5
dusitany mg/l max. 0,50 NMH <0,02
dusiénany mg/l max. 50 NMH 13,7
amonné ionty mg/l max. 0,5 MH <0,05
CHSK /Mn mg/l max. 3,0 MH 04
Zelezo (Fe) mg/l max. 0,20 *0,50 MH 0,23
|_mangan (Mn) mg/l max. 0,050 *0,10 ‘MH <0,03

MH mezni hodnota - po pfekroéenl téchto ukazatell ztracl pitna voda vyhovujici jakost a je nutno pfijmout
pfislusna opatieni

NMH nejvy$si mezni hodnota - po pfekroéeni téchto ukazatell se vyluéuje jeji pouZiti, jako vody pitné

DH doporuéena hodnota

* v zévislosti na geologickém prostfedi je ukazatel vyhovujici a2 do uvedené hodnoty

Vzorek nevyhovuje vyhlasce 252/2004 Sb. ve stanovenich :

zelezo (Fe)

Zpracoval : Ing. Tomas Vojtek

Vedouci laboratofe : Ing. Marie Chudarkovéa

8.10.2018
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